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Die auszugsweise Wiedergabe des 

Dokumentes und die Verwendung 

zu Werbezwecken bedürfen der 

schriftlichen Genehmigung der 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH. 

 

 

Die Prüfergebnisse beziehen 

sich ausschließlich auf die 

untersuchten Prüfgegenstände. 

 

Sitz: München 
Amtsgericht München HRB 96 869 
USt-IdNr. DE129484218 
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV 
unter www.tuvsud.com/de/impressum 

Aufsichtsrat: 
Reiner Block (Vors.) 
Geschäftsführer: 
Ferdinand Neuwieser (Sprecher), 
Thomas Kainz, Simon Kellerer 

Telefon:  +49 8142 4461-400 
Telefax:  +49 8142 4461-530 
E-Mail:    is-tak@tuvsud.com 
www.tuvsud.com/de-is 

 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Center of Competence für 
Kälte- und Klimatechnik 

Ridlerstraße 65 
80339 München 
Deutschland 

 

Prüfstelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
 Center of Competence für 
 Kälte- und Klimatechnik 
 
  
Prüfgegenstand Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung vom 

vom Typ „freeAir 100e “  
der Fa. bluMartin GmbH 

 
 
Serien-Nr. 50001 2022 
 
 
Auftraggeber bluMartin GmbH 

Argelsrieder Feld 1b 
82234 Wessling 
 
 

Auftragsumfang Prüfung nach der Norm DIN EN 13141-7:2011-01 
 
 
Eingangsdatum 24.05.2022 
 
 
Prüfzeitraum 24.05.2022– 22.07.2022 
 
 
Prüfort(e) München 
 
 
Sachverständige(r) Thomas Busler 
 
 
Prüfgrundlage DIN EN 13141-7:2011-01 

DIN EN ISO 5801:2018-04 
DIN EN 308:1997-06 

 
  


